Magazyn energii

Dokumentacja, ktora Wykonawca powinien posiada¢ przy sobie na odbiorze instalacji:

1) Dokumentacja powykonawcza instalacji (m.in.: schemat instalacji, string plan, karty katalogowe

certyfikatu)

2) Protokoty z pomiaréw instalacji zgodnie z normg PN-HD 60364-6 m. in.:

e Pomiary po stronie AC

(zgodnie z PN-HD 60364-6):

Ciggtos¢ przewodow.

Rezystancja izolacji.

Poprawna biegunowosc¢.

Skutecznos$¢ ochrony przez samoczynne wytgczenie.

Skutecznos¢ srodkéw ochrony uzupetniajgcej (np. wytgcznikow RCD).

Kolejnos¢ wirowania faz.

o Dokumentacja: musi by¢ przejrzysta i zawiera¢ informacje od projektu do uruchomienia.

e Do pomiaréw nalezy uzywac odpowiedniego sprzetu pomiarowego.

e Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby z odpowiednig wiedzg, doswiadczeniem i

uprawnieniami.

e Protokot z uruchomienia magazynu energii.

3) Ksero uprawnien do prac kontrolno-pomiarowych oséb widniejgcych na protokotach z badan.

4) Ksero zgtoszenia oraz potwierdzenia zgtoszenia instalacji do ZE.

Uwagi:

Ad 1) Prosimy zwréci¢ uwage, by nie brakowato:

— pieczatki i podpisu;

— 0znaczen typow i wartosci: przewodow, zabezpieczen, modutéw, optymalizatoréw, falownika itd.

— kopii certyfikatu potwierdzajgcego kalibracje miernika.



Ad 2) Prosimy zwréci¢ uwage, by nie brakowato:

— pieczatki z uprawnieniami;

— podpisu i daty badania;

— typow i nr fabrycznych przyrzadéw pomiarowych uzytych do pomiaréw;
— hazwy obiektu badanego i miejsca jego zainstalowania;

— oznaczen, typow, wartosci znamionowych obiektéw badan (np. wytacznika, przewodow),
zgodnie z rysunkiem powykonawczym;

— wniosek/orzeczenie — nadaje/nie nadaje sie do eksploatacji.



